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监测仪器是用户提取现场信息、了解 现 场 运 行 状 况 的 主
要工具。电能质量监测仪对电网信息进行实时监测,为用户提
供电能质量和基波电量等信息,方便用户了解电网运行情况。


















差一方面不利于电力系统安 全 运 行 , 会 加 速 系 统 的 绝 缘 老
化、缩短电气寿命、增加电网损耗、降低电气设备的效率和利
用率、影响继电保护和自动装置以及通信系统的正常运行 ,








网络 , 及一套统一开放的监控和管理 平 台 , 能 够 及 时 分 析 和
反映电网的电能质量水平 , 以便找出电网中影响电网质量的






器 , 采用多线程方式同步进行数据采集、分析和处理 , 监测结
果可通过本地机器与远程数据库进行存储 , 监测结果和统计
报表可通过屏幕和打印机与网络等多种方式进行输出。 该








的 DAQ- 2205 型号的数据采集卡。
图 1 硬件结构框图
( 三) 数据采集与处理
对于数据采集卡 , 为了做到多个通道的同步采集 , 在采
集 卡 上 都 设 有 若 干 个 字 节 的 先 进 先 出 ( FIFO ) 缓 存 器
( buffer) 。选择较大容量的 FIFO , 对 Windows 下的多任务线
程是有益的 , 可节省大量的内存空间并大大加快程序的处理
速度。在数据采样频率要求较高的情况下 , 如果 FIFO 容量较










[摘 要] 随着社会的进步 , 工业农业的快速发展 , 电力发展是必不可少的。随着非线性负荷及冲击性负荷的增加 , 电能质
量严重超标 , 正在大范围地污染供电环境 , 危及电网及其供电设备的安全稳定运行 , 降低电力企业的经济效益 , 因此有必要对
电能质量进行实时在线监测 , 及时了解电网电能质量水平 , 以便采取措施改善﹑提高供电质量。作者针对目前存在的高次谐波
问题 , 对电能质量参数进行长期监测和分析 , 文章着重介绍了该系统的硬件工作原理﹑结构﹑功能、部分硬件设计及部分软件的
设计。
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器除了对无用信号的衰减和滤除 , 还可以为 ADC 转换产生
的瞬态能量提供缓冲
抗混叠滤波器可以采用无源的低通滤波器 , 最简单的是
一阶 RC 低通滤波器 , 或者采用运算放大器加 RC 网络组成
有源滤波器。如果选用二阶低通滤波器 , 可以使用运算放大
器加 RC 网络组成有源滤波器。如果选用高阶低通滤波器 , 可
以选用低通滤波器集成电路。无源滤波器设计简单 , 易于掌
握 , 但这种滤波器的实测滤波特性与理论上的预定特性差别
较大 , 在通带内又不能取得良好的阻抗匹配 , 很 难 满 足 对 滤
波特性精度高的要求。有源滤波器是以网络综合理论为基础








用是滤除高频信号成分 , 使输入到 A/D 转换器的信号为有限




2! R1 R2 C1 C2"
本 系 统 设 计 可 测 50 次 谐 波 , 所 以 截 止 频 率 应 为











标 , 总结出如下 6 大功能 : ①采样功能。进行实时采样 , 将得
到的数据处理成系统可分析的类型后 , 放入本系统缓存。②
分析功能。每分钟取出缓存中的数据 , 对各线路进行一次分




根据功能要求得到的软件系统数据流程如图 4 所示 , 系
统软件设计采用模块化编程方法 , 用 VC++6.0 语言编程 , 按
系统主要功能进行设计 , 主要包括 3 大模 块 : 各 项 电 能 质 量
指标分析计算存储模块﹑远程通信模块﹑显示模块。
( 二) 基本算法
数据采集及处理模块 封 装 了 所 有 对 输 入 信 号 进 行 处 理
所需的算法。频谱分析是信号处理的核心 , 电力系统的谐波
分析是频谱分析的一种。分析信号频谱时 , 采用快速傅里叶
变换 , 这种算法的原理如下 : 满足 Dirichlet 条件的函数 x(t)在
[0, T]区间上可展开为傅里叶级数 , 即
( 1)
因为 X(w)仅在 w 的整数倍上取值 , 所以它在频率轴上取
离散值。X(w)可由下式求出 :
( 2)
由于实际信号是经过等间隔采样的离散信号 , 设 "t 为
采 样的时间间隔 , T=N#t, x(t)在 tn=n$t 时的采样值为 xn, 用各
个 xn 代替式( 2) 中的 x(t), 即用求和代替积分 , 就得到了离散
傅里叶变换 DFT 的公式:
( 3)
若要完成整组的 DFT 运算 , 即计算出 n=0, ⋯ ,
N - 1 对应的所有频段的傅里叶变换结果 , 需要进行 N2
次复数加法 , 计算量太大 , 为此后来发展了利用基 8FFT( 与蝶
形算法并行的一种算法) , 大大减小了计算量。另外该模块还





本文针对电力系统设 计 了 一 种 网 络 型 电 能 质 量 监 测 系
统 , 系统具有精度高、实时性好、可扩充性强、界面友好、维护
方便、可在线测量并具有网络远传通信功能的优点。在完成
系统的设计过程中 , 考虑到目前电力系统 的 现 状 , 借 鉴 了 大
量国内外的软件设计思想和方法 , 以及一些先进的数据分数
据分析算法 , 结合当今电能质量领域的最 新 发 展 成 果 , 设 计
了性能比较稳定、功能比较全面的系统 , 该 系 统 与 国 内 已 经
出现的一些电能质量的监测装置相比 , 价 格 合 理 , 监 测 的 数
据精度高 , 能满足大多数用户的要求。当多台仪表同时监测
时 , 还可以组成一套监测系统网 , 进行集中的分析比较 , 相对
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那些无法现场显示和无法进 行 远 程 操 作 控 制 的 监 测 装 置 有
了很大提高。
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( 1) 从清表开始 , 把杂草、烂泥、腐植土等清理干净 , 填前
碾压密实。干爽地段直接填方。潮湿地段用好土垫底 0.5 米
厚 , 起到隔绝或减少地下水往上反渗。
( 2) 90 区“ 包 心 法 ”填 筑 施 工( 本 工 程 土 方 施 工 时 间 是
2002 和 2003 年) , 包皮土和包心土同层填铺同时碾压。利用
开挖路基的膨胀土作包心土 , 在自然含水量状态下填铺 ; 包
皮土按最佳含水量控制碾压 , 层厚控制在 25 厘米为宜 , 并严
格检查包皮土的密实度 , 密实度达到 要 求 时 才 能 加 填 ; 膨 胀
土按轻型法密实度 90%控制。
( 3) 如果遇雨天 , 必 须 清 理 膨 胀 土 表 层 烂 泥 并 凉 干 后 才
能加填。
( 4) 93 区以上及 90 区薄层( 少于 0.5 米) 不宜采用“包心
法”施工 , 直接用好土填筑。
( 5) 填至距路槽 1.5 米高度时 , 要及时用好土填盖 , 连续
填筑度厚不少于 0.8 米 , 以防好土填盖层过薄容易受雨水渗
透引起包心土膨胀。最好连续填好填盖层 1.5 米。
( 6) 施工过程中要设置不少于 0.5%横坡临时排水 , 不能
让路基内有积水而增加膨胀土的含水量。
四、挖方路段换填土施工控制
( 1) 开挖至路槽标高时暂停 , 不要往下挖。
( 2) 要选择晴天天 气 时 才 换 填 土 施 工 , 不 要 在 雨 天 时 作
换填土施工。如施工中遇到下雨 , 应立即停止。雨后施工时 ,
把积水排干并凉晒 , 或者铲 除 烂 泥 后 凉 晒 至 干 爽 才 能 加 填
土。
( 3) 遇到挖方土质较松软时 , 要增加超挖深度 , 一般情况
换填深度 0.5 米就可以 , 个别也不超过 1 米。特殊的视具体情
况而定 , 可不受此限制。
( 4) 换填土填筑层厚以每层 20 厘米为宜 , 密实度要达到
95 区要求。
( 5) 超挖好后 , 必须填前碾 压 , 如 有 软 弹 的 必 须 处 理 好 ,
才能回填砾石粘土。
( 6) 路堑边坡按自然坡比控制施工 , 采用 1: 2。
( 7) 边沟采用三面光浆砌片石 , 三面密封 , 防止雨水从边
沟渗透到土基内引起膨胀而破坏路基。




路基工程从施工至交工验收 , 已经过 4 个雨季和 3 个旱
季的循环考验 , 填方和挖方 路 基 均 没 有 发 现 拉 裂 或 胀 塌 现
象 , 认为“包心的”膨胀土膨胀和收缩固结过程变化不大或几
乎没有变化。包皮土和挖方地段换填土密封层都达到隔绝水
和空气的保护作用 , 使包心的膨胀土 保 持 含 水 量 不 变 , 不 再
产生膨胀和收缩 , 达到施工方案的预期目的 , 效果良好。
六、结束语
膨胀土土质十分复杂 , 其 胀 缩 性 、超 固 结 性 及 裂 隙 性 随
着分布位置而有所不同。但是 , 平洪至百银一级公路路基施
工的实践中可得出一条经验 : 只要设法使膨胀土与水和空气
隔绝 , 并在施工中采用洽当的控制方 法 , 就 能 更 多 利 用 挖 方
膨胀土 , 减少借方 , 使利用方和借方达到最佳搭配 , 对加快施
工进度、节约工程成本及搞好环境保护都具有重大意义。
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